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INDICE
D-IE-001 / Detalle de montaje de cañerías

D-IE-002 / Detalle de canalización de alimentadores multipolares por cañerías sin curvas (encamisado)
D-IE-003 / Cámara de inspección - Detalles constructivos
D-IE-004 / Esquema de conexión para PAT
D-IE-005 / Montaje de descargadores autovalvulares
D-IE-006 / Pilar de acometida eléctrica
D-IE-007 / Nicho de inspección - detalle de acometida y barra colectora
D-IE-008 / Instalación de electrodos de zinc
D-IE-009 / Derivación de barra colectora de PAT a electrodo enterrado
D-IE-010 / Elevación de cajas embutidas existentes por sobre nivel de piso técnico a instalar
D-IE-011 / Acometida de alimentación para llaves de efecto montadas en perfiles de tabiques
D-IE-012 / Montaje de zocaloducto de aluminio
D-IE-013 / Alimentación desde caja de fuerza existente bajo piso técnico a instalar
D-IE-014 / Alimentación a cajas instaladas en piso técnico
D-IE-015 / Inst. de bandejas perforadas de 150 mm de ancho bajo piso técnico
D-IE-016 / Acometida alimentación de fuerza a bandejas bajo piso técnico para puestos de trabajo
D-IE-017 / Esquema de conexionado módulos de emergencia en artefactos fluorescentes
D-IE-018 / Detalle de montaje y conexión de artefactos de iluminación
D-IE-019 / Enclavamiento entre tres interruptores
D-IE-020 / Gabinete para toma de energía de grupo móvil
D-IE-021 / Montaje de artefacto fluorescente sobre perfil tipo "C"
D-IE-022 / Detalle de soporte y caja de paso para riel tipo "C"
D-IE-023 / Montaje de artefacto fluorescente en perfil "C" sobre cielorraso
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